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PRITLICJE
KLET A“ NYY=J 4x10 mm2-obst.
NY~) 546 mm2-novo 7 NYY—J 4x70 mm2-novo NYY-J 4x35+35 mm2-novo
NPY-J 416 mm2-obst NYY=J 4x35 mm2-obst. NYY-J 46 mm2—obst. NYY=J 46 mm2-obst.
NYY-J 3x2,5 mm2—obst. 7 NYY=J 5x16_mm2-novo
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vA v - AKN + 0 —or omol
Iv=3x25A Iv=3x35A LR+el. vrata Iv=125A 7 lv=3x35A lv=3x160A Iv=3x25A _<uwx_WQ> _<u@xuu> P
Pk=7,5kW Pk=10kW Pk=56, 1kW Pk=13kW Pk=90kW Pk=6kW Pk=20kW Pk=10kW
7 NYY-J 4x120 mm2-novo
& Lekarna
P . Iv=3x35A
Zdravstveni dom  obstojet kabel (obstojete)
ni predmet projekta Rekonstr.
KPO
(novo)
investitor: objekt:
ZDRAVSTVENI DOM BREZICE REKONSTRUKCIVA EL. RAZDELILNIH OMARIC
CERNELCEVA CESTA 8, BREZICE IN GLAVNEGA RAZVODNEGA OMREZJA
| projektant: del objekta:
W %%— Cesta krskih zrtev 59 ta natrta/prik :
S esta krskih zrtev vrsta nacrta/prikaza:
® S gzro ko 4 — NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRICNE OPREME
M del natrta/prikaza:
S ime in priimek: id. Stevilka: .
S . i ; i — wrsta risbe:
W OVP: Mag. Vinko Vol&anjk, u.d.i.e. 1ZS E-0746 SHEMA
M OP /OPDN:|Mag. Vinko Volganjk, u.d.i.e. 1ZS E-0746 0
W SP: D. Mezig. d.i.e. ELEKTRICNI RAZVOD
5|8t natrta: datum: merilo: 8. projekta: wrsta projekta: | wsta naérta: 8t. risbe: 8t lista: | sprem.:
S SPK-4 nov. 2010
, _ ; . B _ m\ Aom_wuloownN_ |#||ooA>|qu -




